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Predmet naročila:  Nakup, dobava, montaža in vzdrževanje KLIMATSKIH NAPRAV okoljsko manj obremenjujoče blago


Splošno o predmetu naročila in način odpiranja konkurence
Predmet javnega naročila 

Naročnik je javno naročilo oblikoval v dva sklopa in sicer:

Sklop 1 DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV
Sklop 2 VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV

Odpiranja konkurence
Naročnik bo odpiranje konkurence izvajal skladno s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3.

Naročnik bo za sklop 1 – dobava in montaža klimatskih naprav odpiral konkurenco med ponudniki, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum in sicer predvidoma 1x letno, lahko pa tudi pogosteje, odvisno od potreb. Prvo odpiranje konkurence bo naročnik izvedel takoj po podpisu okvirnih sporazumov. 

Naročnik bo za sklop 2 - izvajanje vzdrževanja klimatskih naprav odpiral konkurenco ob koncu vsakega leta tako, da bo izbrani ponudnik izvajal storitve vzdrževanja v časovnem obsegu enega leta. Prvo odpiranje konkurence bo naročnik izvedel takoj po podpisu okvirnih sporazumov. 


Način odpiranja konkurence je:
-	naročnik bo pisno oziroma z uporabo elektronskih medijev (portala eJN ali e-pošta) povabil vse izvajalce, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum,  k predložitvi cen za vnaprej določeno obdobje, praviloma bo to eno leto;
-	v povabilu bo določen rok, do katerega bodo izvajalci podali ponudbe;
-	naročnik lahko ob posameznem povpraševanju določi finančna zavarovanja za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
-	izvajalci morajo ponudbe podati elektronsko, preko portala eJN  ali e-pošte, pri čemer je vsebina ponudb zaupna do roka za odpiranje; 
-	odpiranje ponudb je javno in sicer se izvede preko portala eJN ali e-pošte;
-	v fazi ocenjevanja lahko naročnik za razjasnitev ustreznosti ponudbe zahteva tudi dodatna pojasnila, ki mu jih mora ponudnik zagotoviti v času, ki ga opredeli naročnik;
-	pri izbiri najbolj ugodnega ponudnika bo naročnik uporabil merilo najnižja ponudbena cena za storitev oziroma blago;
-	o izbiri najbolj ugodnega ponudnika se izda odločitev, ki bo posredovana preko portala JN, 
-	na koncu postopka odpiranja konkurence naročnik z najbolj ugodnim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi z veljavnostjo, kot bo opredeljena v povpraševanju.

Naročnik bo po vsakem odpiranju konkurence objavil obvestilo o oddanih posameznih naročilih na portalu JN in bo z najbolj ugodnim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi naročila. 

Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V kolikor se ponudnik ne odziva na povpraševanja, bo naročnik štel, da ponudnik nima interesa za izvajanje okvirnega sporazuma in lahko z obvestilom prekine okvirni sporazum.

Če naročnik za posamezno povpraševanje ne bo prejel nobene ponudbe, bo preveril, ali razlog nepridobitve ponudb izhaja iz njegove sfere. Ponudnik je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nemožnost izvedbe posameznega povpraševanja.

Podatki o številu klim in lokacijah naročnika
Naročnik v nadaljevanju podaja podatek o aktualnem številu klimatskih enot po posamezni OE in navaja tudi naslove, kjer se klime nahajajo  in kjer bo potrebno izvajati bodisi dobave ali vzdrževanje.
	OE – zdravstveni dom
	Naslov
	Kraj
	Notranje enote
	Zunanje enote
	Poseb_
nosti

	ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
	Gosposvetska ulica 10
	4000 Kranj
	69
	60
	VRF sistem

	ZDRAVSTVENI DOM JESENICE
	Cesta M. Tita 78
	4270 Jesenice
	45
	45
	

	ZDRAVSTVENI DOM BLED
	Mladinska c. 1
	4260 Bled
	38
	34
	

	Zdravstveni dom BOHINJ
	Triglavska c. 15
	4264 Bohinjska Bistrica
	20
	17
	

	ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA
	Kopališka u. 4
	4240 Radovljica
	31
	27
	

	ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ
	Blejska cesta 10
	4290 Tržič
	27
	24
	

	ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA
	Stara cesta 10
	4220 Škofja Loka
	81
	32
	

	UPRAVA
	Gosposvetska ulica 9
	4000 Kranj
	22
	22
	





Pogoji izvajanja 
Sklop 1 DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV

ki zajema  nakup, dobavo in montažo novih klimatskih naprav in njihovo vzdrževanje v času trajanja garancije

Naročnik navaja podatke o prostorih, v katerih bo namestil klimatske naprave:
Specifikacija prostorov:
· velikost od 60 do 100 m³. 

Toplotne obremenitve: 
-  2 do 5 oseb, 
-  2 računalnika,
-  6 do 8 m² steklenih površin.

Naročnik bo ob vsakem odpiranju  konkurence navedel lastnosti  naprav, pri čemer bo moral ponuditi najmanj kvaliteto, ki jo bo naročnik v vabilu navedel. Ponudnik je dolžan skrbeti, da bo vsa dobavljena ustrezala zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) ter zahtevam, vezanih na  prilogo 7 primeri okoljskih zahtev in meril za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave.

Naročnik prilaga vzorčni opis tehnične dokumentacije in navaja, da se bo ob vsakem posameznem povpraševanju opredelilo natančne zahteve, ki se lahko glede na razvoj tehnologijo in morebitne dodatne zahteve, spreminjajo.

	zp
	OPIS pričakovanih lastnosti in pogojev izvedbe naročnika

	1
	Normativna hladilna moč od 3000 W do 3500 W

	2
	Nazivna hladilna moč minimalno 3,4 kW

	3
	Sezonska energetska učinkovitost vsaj SEER  ≥6,10
Zaradi česar je naprava umeščena v razred energetske učinkovitosti hlajenja  A++ 
Obvezna priloga: nalepka o energetski učinkovitosti

	4
	koeficient sezonske učinkovitosti vsaj SCOP ≥3,40
zaradi česar je naprava umeščena v razred energetske učinkovitosti ogrevanja A ali višje
Obvezna priloga: nalepka o energetski učinkovitosti

	5
	Šumnost notranje enote   21 dB ali manj

	6
	Območje delovanja: hlajenje – 10°C do 46 °C

	7
	Območje delovanja: gretje 	-15°C do 24 °C

	8
	Vir napajanja:		220V, 1 faza, 50 HZ

	9
	Hladilni plin:		R410 A

	10
	Filtriranje zraka:        Ionski filter

	11
	CE certifikat

	12
	Širina zunanje enote od 70  do 84 cm

	13
	Ponujena klimatska naprava mora omogočati priklop dveh notranjih enot na eno zunanjo enoto.

	14
	V ponudbeno ceno mora biti všteta montaža zunanje enote na višini od 3 m do 5 m; zajeta mora biti inštalacije med zunanjo in notranjo enoto do 10 m z enim prebojem opečnega zidu debeline do 30 cm.


	15
	Vsak dodatni meter inštalacije se obračuna po predhodnem soglasju naročnika po ponudbeni ceni tega razpisa. 

	16
	V ceno mora biti vštet ves drobni material, ves pritrditveni material, hladilni plin, test zagona, tehnična dokumentacija in vse, kar je potrebno za izvedbo na ključ. Ponudnik je dolžan pri montaži paziti na lastnino naročnika in prizadete dele površine očistiti.

	17
	Garancijski rok vsaj 24 mesecev (+ vpisati daljši rok garancije)

	18
	Rok dobave in montaže do 7 dni od podpisa pogodbe.

	19
	Ponujena klimatska naprava je nova (leto izdelave 2017 ali novejše), nerabljena in izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika navedene v tehničnih specifikacijah (zgoraj).


	

Dobava in montaža se bo vršila na lokacijo OE naročnika, odvisno od potreb, podanih v odpiranju konkurence. 

Sklop 2 VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV
Vzdrževanje klimatskih naprav zajema:
· preventivno vzdrževanje klimatskih naprav (redni letni preventivni servisni pregled vseh klimatskih naprav), 
· kurativno vzdrževanje klimatskih naprav (popravilo oz. odprava napak za klimatske naprave izven garancijskega roka).

Naročnik podaja minimalne zahteve, ki jih mora ponudnik zagotoviti že v času oddaje ponudbe in jih mora zagotavljati ves čas trajanja okvirnega sporazuma. Ponudnik mora pri izvajanju del dosledno spoštovati najmanj sledeče pogoje:
- Ponudnik mora pri izvajanju vzdrževanja upoštevati Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02 in 105/02). 
- Redni servisni pregled vseh naročnikovih klimatskih naprav mora biti izveden vsako leto do 30.4.
- Ponudnik mora ob rednem letnem servisnem pregledu izvesti najmanj obseg del, naveden v naslednjih podtočkah:
1. IZVAJANJE SERVISA ZUNANJIH ENOT, ki mora obsegati najmanj
- pregled delovanja funkcij naprave,
- natančno očistiti lamele toplotnega izmenjevalca in ventilatorja zunanji enoti, 
- pregled odvoda kondenzata,
- obvezno natančno prečistiti vse odvode kondenzata,
- pregled tlaka hladilnega plina v sistemu,
- kontrola plina in polnjenje sistema s hladilnim plinom do 500 g,
- ponudnik mora sam poskrbeti za ustrezen dostop do vseh zunanjih enot.

2. IZVAJANJE SERVISA NOTRANJIH ENOT, ki obsega najmanj
- čiščenje filtra, 
- kontrola hladilnega/grelnega sistema, delovanja elektronike in daljinskega upravljalnika,
- preizkus delovanja klime,
- očistiti in po potrebi zamenjati aktivni ogleni filter; v primeru zamenjave naročniku predložiti stari filter,
- zamenjati pasivni elektrostatični mikropropilenski filter, naročniku pustiti starega,
- čiščenja odvoda kondenzne vode,
- natančno očistiti lamele toplotnega izmenjevalca in ventilatorja notranje enote,
- dezinfekcija uparjalnika (bakterije, plesni …),
- vodenje evidence ob vsakem pregledu klimatske naprave,
- ponudnik mora sam poskrbeti za ustrezen dostop do vseh notranjih enot, naročnik bo omogočil izvajalcu vstop v prostor, kjer se naprava nahaja.

3. Ponudnik je dolžan o pregledu klim izstaviti zapisnik o pregledu in ga po pregledu pustiti na lokaciji naročnika, kar pomeni, da ne glede na število klim mora biti izdelan in predan zapisnik glede na lokacijo torej posamezno OE, izpostavo itd.
4. Ponudnik je dolžan najkasneje do konca februarja  pripraviti terminski plan izvajanja servisa klimatskih naprav in o tem vsaj teden dni pred pričetkom obvestiti odgovorne osebe naročnika na posamezni organizacijski enoti.


Ponudnik mora zagotavljati še najmanj sledeče:
· Vsi stroški so vkalkulirati v ceno servisa. Dodatni stroški, kot so zamuda časa na poti, kilometrina za prihod na lokacijo za redni servis, postavljanje odra za dostopanje do zunanjih enot in morebitni drugi dodatni stroški NE bodo priznani, saj jih mora ponudnik vkalkulirati v ceno servisa.

· Ponudnik je dolžan sam poskrbeti za postavitev lestve ali odra, ki ga potrebuje pri vzdrževanju zunanjih klimatskih enot.

· V primeru, da je ob rednem servisu ugotovljena izraba filtra notranje enote je ponudnik dolžan filter zamenjati po nabavni ceni. Strošek filtra ponudnik zaračuna posebej in računu priloži račun dobavitelja filtra.
·  Ponudnik izvede tudi vsa ostala dela, četudi niso natančno specificirana, za varno delovanje klimatske naprave; obseg teh del, ki bi pomenila dodaten strošek za naročnika, se izvedejo po predhodni pisni seznanitvi naročnika z obsegom in predvidenih stroških ter po pisno pridobljenem naročnikovem soglasju k izvedbi.
· Ponudnik se obvezuje, da bo spremljal zakonodajo s področja prezračevanja in klimatizacije, s področja ekologije in varstva okolja in da bo nudil naročniku vso potrebno dokumentacijo in pomoč pri vzpostavljanju zakonsko predpisanega ravnanja s klimatskimi napravami.
· Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku predlagal nove ukrepe za varno delovanje klimatskih naprav.
· V primeru, da bo pri servisiranju ponudnik naletel na napravo, ki vsebuje freone, ki niso več dovoljeni, je dolžan naročnika na to opozoriti in predlagati zamenjavo klimatske naprave.
· V primeru potrebe po vmesnem servisu, bo naročnik o tem obvestil izvajalca, ki bo vmesni servis izvedel v enakem obsegu kot redni servis. Strošek izrednega servisa je enak rednemu servisu, v primeru, da ponudnik izvede delni servis, za ustrezno vrednost zmanjša strošek storitve.
· V primeru potrebe po večjih popravilih bo ponudnik o tem obvestil naročnika in po predhodnem soglasju o stroških popravila popravilo izvedel. 
· Ponudnik v primeru okvare ali nedelovanja klimatske naprave naročnika, omogoča prijavo okvare  po telefonu ali preko e-pošte. Ponudnik se bo odzval na prijavo okvare  naročnika  v najmanj 2 urah od poziva naročnika, če je poziv prejel na delovni dan v času od 7 do 15 ure. Odziv ponudnika pomeni, da bo naročnika obvestil o terminu pričetka odprave okvare, sama okvara pa mora biti odpravljena v roku 24 ur. V primeru, da se okvara ne odpravi, je izvajalec dolžan zagotoviti nadomestno klimatsko napravo za čas popravila. Najem nadomestne klime se zaračuna po veljavnem ceniku. Namestitev nadomestne klime se lahko izvede izključno po predhodnem soglasju odgovorne osebe naročnika.
· Ponudnik bo stroške popravila obračunal po ponudbeni ceni na uro, glede na dejansko zamudo časa. V ceni so vključeni stroški prihoda na lokacijo in izvedba popravila. Porabljeni potrošni material bo ponudnik zaračunal po nabavnih cenah. V primeru, da bi strošek popravila presegel vrednost 100 EUR brez DDV bo ponudnik pred izvedbo o tem seznanil naročnika in popravilo izvedel po prejemu naročnikovega soglasja. 

Naročnikove organizacijske enote in število klimatskih enot (stanje na da objave razpisa)
	OE – zdravstveni dom
	Naslov
	Kraj
	Notranje enote
	Zunanje enote
	Poseb_
nosti

	ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
	Gosposvetska ulica 10
	4000 Kranj
	69
	60
	VRF sistem

	ZDRAVSTVENI DOM JESENICE
	Cesta M. Tita 78
	4270 Jesenice
	45
	45
	

	ZDRAVSTVENI DOM BLED
	Mladinska c. 1
	4260 Bled
	38
	34
	

	Zdravstveni dom BOHINJ
	Triglavska c. 15
	4264 Bohinjska Bistrica
	20
	17
	

	ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA
	Kopališka u. 4
	4240 Radovljica
	31
	27
	

	ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ
	Blejska cesta 10
	4290 Tržič
	27
	24
	

	ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA
	Stara cesta 10
	4220 Škofja Loka
	36
	11
	

	UPRAVA
	Gosposvetska ulica 9
	4000 Kranj
	22
	22
	



Servis klimatskih naprav se izvaja na vseh lokacijah naročnika in tudi na zunanjih izpostavah, kjer se te naprave lahko nahajajo ali se še bodo dodale v času trajanja pogodbenega razmerja z izbranim ponudnikom.
Ponudnik s podpisom izjavlja, da je seznanjen z minimalnimi pogoji izvajanja storitev VZDRŽEVANJA KLIM, ki so opredeljena v tej tehnični specifikaciji. Ponudnik izjavlja, da razpolaga z zadostnim številom usposobljenih oseb, ki bodo izvedle servis, skladno z navedbami naročnika.

Datum                                    Žig in podpis ponudnika

2

